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Fornecer instruções gerais sobre a instalação, operação e manutenção do equipamento, como também nas atividades que 
influenciam o bom desempenho e qualidade.

Barramento Elétrico Blindado KSL70-...

KSL 70 - 4 / 10

Pontes rolantes de médio porte;
Guindastes;
Talhas e monovias;
Ferramentas elétricas – linhas de montagem;
Transportadores;
Transelevadores.

                                          Secção do condutor

                                          Quantidade de pólos

                                          Largura do módulo

                                          Tipo do barramento K

KSL70-.../10

               /15

               /25

               /35

               /50

Cobre Eletrolítico

SecçãoTipo Material

10 mm²

15 mm²

25 mm²

35 mm²

50 mm²
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Necessidade mínima de espaço para aplicação;
Sistema multipolar, podendo ser montado até 7 pólos;
Versatilidade excepcional;
Montagem simples por se tratar de um sistema de componentes aplicáveis conforme as necessidades na obra;
Manutenção simples. 

Invólucro                                                                       Perfil termoplástico

Condutor                                                                       Perfil de cobre eletrolítico

Carros Coletores                                                           Aço carbono, aço inox e poliamida

Escovas                                                                        Metal grafite

Tipo Standard Interno  Reta: 2000mm  Curva: 1200mm– –

– –Tipo Standard Externo EXT  Reta: 1333mm  Curva: 1000mm

Trecho Reto: 200m/min  Trecho curvo: 60m/min

Velocidades maiores sob consulta

–

Standard

Standard

Alta Temperatura

Interno

Interno
Externo

Interno

Azul

Argila

Azul

RAL 5007

RAL 1013

RAL 5007

-10ºC + 55ºC

-10ºC + 65ºC

-10ºC + 100ºC

Resistência do invólucro de plástico Standard para ambientes entre –10°C a +65°C e Alta Temperatura para ambientes entre 
–10°C a +100°C.
Para aplicações especiais contatar Stemmann.

Invólucro – Perfil termoplástico

Standard: 800mm

Alta Temperatura: 1500mm

Raio Mínimo de Curvatura



DIN 53481
Standard: 30-40 kV/mm
Alta Temperatura: 45-50 kV/mm

7

Seco 11 x 10¹³ Ohm x cm
Úmido 9,5 x 10¹³ Ohm x cm

1000V  voltagens maiores sob consulta–

KSL70

KSL70

KSL70

KSL70

KSL70

22
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Fator de correção (multiplicação) a ser aplicado em corrente térmica nominal para uma temperatura ambiente diferente de +35ºC.

Temperatura Ambiente ºC

Fatores
de

Correção

Standard
Interno

Standard
Interno / Externo

Alta Temperatura
Interno

1

1

1

35

0,94

0,94

0,97

40

0,89

0,89

0,94

45

0,83

0,83

0,92

50

0,78

0,78

0,88

55

0,72

0,83

–

60

0,67

0,79

–

65

0,75

–

–

70

0,71

–

–

75

0,66

–

–

80

0,61

–

–

85

0,56

–

–

90

0,50

–

–

95

0,45

–

–

100
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x x x= x= x



B
ar

ra
m

en
to

 K
S

L7
0

B
ar

ra
m

en
to

 K
S

L7
0

B
ar

ra
m

en
to

 K
S

L7
0

COMPONENTES

09

6.1 – Embalagem / Retirada do Equipamento da Embalagem / Armazenamento

Os Barramentos Elétricos Blindados da Stemmann são fornecidos em embalagens adequadas ao tipo de transporte 
especificado e preparados para permitir um fácil manuseio; com a devida proteção aos componentes do equipamento.
Em geral quando temos definido o transporte rodoviário, o conjunto e seus acessórios são embalados em paletes, caixas ou 
engradados de madeira.

Antes do início da instalação e montagem, os equipamentos devem ser inspecionados visualmente para verificar se 
houveram danos durante o transporte e quais são as condições do equipamento recebido. Qualquer ocorrência, contatar a 
Stemmann.

Caso os equipamentos não sejam instalados após a entrega e necessitem ser armazenados para uma instalação futura, os 
mesmos devem ser acondicionados em local adequado, de forma a garantir a integridade do equipamento. 

6.2 – Requisitos da Fixação do Barramento

Antes do início da montagem do barramento, a travessa ou base onde este será instalado deve ser inspecionada, conforme 
segue:

a)  Verificar a dimensão da travessa de sustentação com respectivo posicionamento e diâmetro dos furos para a montagem 
dos parafusos da suspensão deslizante;

b)  Verificar a planicidade e o alinhamento da travessa onde será instalado o barramento;
c)  A travessa deve ser projetada de forma que possa suportar e absorver o peso próprio do barramento, assim como das 

forças provocadas pelo efeito de ventos e choques de acordo com o local e a máquina móvel onde será instalada.
d) Oscilações no barramento causados por uma travessa de sustentação insuficiente não são permitidas e podem 

comprometer o desempenho do equipamento. O barramento não deve sofrer torções nem ficar instável, de forma a 
provocar tensões nos módulos do barramento.

6.3 – Travessa de Sustentação

Utilizada para fixar o barramento.
Atentar para o dimensional, informar dimensional conforme necessidade de aplicação.

·Código: conforme tabela, vide Componentes – item 7.4.
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Módulos pré-montados são compostos pelos condutores de cobre eletrolítico e invólucro isolante de termoplástico.
Pólo terra identificado por uma tarja amarela permanente na lateral do invólucro.
Comprimento: 4 metros
Quantidade de pólos: máximo 5 pólos com secções entre 10 e 50mm²

CódigoAmbiente

3 PÓLOS

Cor

Interno

Externo

Interno

Azul

Argila

Secção do Condutor mm²

L1, L2, L3 N
Controle

1 e 2
Peso (Kg/m)

2 x 10

2 x 15

2 x 25

2 x 35

2 x 50

2 x 10

2 x 15

2 x 25

2 x 35

2 x 50

10

15

15

25

25

10

15

15

25

25

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1,735

1,819

2,027

2,307

2,601

1,735

1,819

2,027

2,307

2,601

008.66.00002

008.66.00006

008.66.00565

008.66.00595

008.66.00566

008.66.00521

008.66.00629

008.66.00630

008.66.00631

008.66.00632

CódigoAmbiente

4 PÓLOS

Cor

Interno

Externo

Interno

Azul

Argila

Secção do Condutor mm²

L1, L2, L3 N
Controle

1 e 2
Peso (Kg/m)

3 x 10

3 x 15

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 10

3 x 15

3 x 25

3 x 35

3 x 50

10

15

15

25

25

10

15

15

25

25

1,835

1,947

2,259

2,627

3,068

1,835

1,947

2,259

2,627

3,068

008.66.00003

008.66.00007

008.66.00412

008.66.00413

008.66.00414

008.66.00485

008.66.00140

008.66.00178

008.66.00146

008.66.00513

CódigoAmbiente

5 PÓLOS

Cor

Interno

Externo

Interno

Azul

Argila

Secção do Condutor mm²

L1, L2, L3 N
Controle

1 e 2
Peso (Kg/m)

3 x 10

3 x 15

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 10

3 x 15

3 x 25

3 x 35

3 x 50

10

15

15

25

25

10

15

15

25

25

1,935

2,075

2,491

2,947

3,535

1,935

2,075

2,491

2,947

3,535

008.66.00004

008.66.00008

008.66.00567

008.66.00596

008.66.00597

008.66.00520

008.66.00633

008.66.00634

008.66.00635

008.66.00636

10

15

25

35

50

10

15

25

35

50

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Módulos pré-montados são compostos pelos condutores de cobre eletrolítico e invólucro isolante de termoplástico.
Pólo terra identificado por uma tarja amarela permanente na lateral do invólucro.
Comprimento: 4 metros
Quantidade de pólos: máximo 7 pólos com secções entre 10 e 50mm²

CódigoAmbiente

3 PÓLOS

Cor

Interno

Externo

Interno

Azul

Argila

Secção do Condutor mm²

L1, L2, L3 N
Controle

1 e 2
Peso (Kg/m)

2 x 10

2 x 15

2 x 25

2 x 35

2 x 50

2 x 10

2 x 15

2 x 25

2 x 35

2 x 50

10

15

15

25

25

10

15

15

25

25

2,010

2,094

2,302

2,582

2,876

2,010

2,094

2,302

2,582

2,876

008.66.00637

008.66.00638

008.66.00639

008.66.00640

008.66.00641

008.66.00646

008.66.00647

008.66.00648

008.66.00649

008.66.00650

CódigoAmbiente

4 PÓLOS

Cor

Interno

Externo

Interno

Azul

Argila

Secção do Condutor mm²

L1, L2, L3 N
Controle

1 e 2
Peso (Kg/m)

3 x 10

3 x 15

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 10

3 x 15

3 x 25

3 x 35

3 x 50

10

15

15

25

25

10

15

15

25

25

2,110

2,222

2,534

2,902

3,343

2,110

2,222

2,534

2,902

3,343

008.66.00107

008.66.00111

008.66.00115

008.66.00119

008.66.00123

008.66.00651

008.66.00652

008.66.00653

008.66.00654

008.66.00655

CódigoAmbiente

5 PÓLOS

Cor

Interno

Externo

Interno

Azul

Argila

Secção do Condutor mm²

L1, L2, L3 N
Controle

1 e 2
Peso (Kg/m)

3 x 10

3 x 15

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 10

3 x 15

3 x 25

3 x 35

3 x 50

10

15

15

25

25

10

15

15

25

25

2,210

2,350

2,766

3,222

3,810

2,210

2,350

2,766

3,222

3,810

008.66.00108

008.66.00112

008.66.00116

008.66.00120

008.66.00124

008.66.00656

008.66.00657

008.66.00658

008.66.00659

008.66.00660

10

15

25

35

50

10

15

25

35

50

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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CódigoAmbiente

6 PÓLOS

Cor

Interno

Externo

Interno

Azul

Argila

Secção do Condutor mm²

L1, L2, L3 N
Controle

1 e 2
Peso (Kg/m)

3 x 10

3 x 15

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 10

3 x 15

3 x 25

3 x 35

3 x 50

10

15

15

25

25

10

15

15

25

25

2,310

2,478

2,998

3,542

4,277

2,310

2,478

2,998

3,542

4,277

008.66.00109

008.66.00711

008.66.00712

008.66.00121

008.66.00125

008.66.00661

008.66.00662

008.66.00663

008.66.00664

008.66.00665

CódigoAmbiente

7 PÓLOS

Cor

Interno

Externo

Interno

Azul

Argila

Secção do Condutor mm²

L1, L2, L3 N
Controle

1 e 2
Peso (Kg/m)

3 x 10

3 x 15

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 10

3 x 15

3 x 25

3 x 35

3 x 50

10

15

15

25

25

10

15

15

25

25

2,410

2,606

3,230

3,862

4,744

2,410

2,606

3,230

3,862

4,744

008.66.00110

008.66.00713

008.66.00714

008.66.00715

008.66.00716

008.66.00666

008.66.00667

008.66.00668

008.66.00669

008.66.00670

10

15

25

35

50

10

15

25

35

50

As curvas são confeccionadas e ajustadas na fábrica de acordo com o raio de curvatura e o ângulo da montagem.
Deve-se respeitar o raio mínimo de curvatura, evitando a deformação do módulo do barramento.
Raio Mínimo de Curvatura: Standard: 800mm
                                            Alta Temperatura: 1500mm 

7.3  Curvas–

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

2 x 10

Legenda

R = Raio da curva
   = Ângulo da curva
L = Distância entre centros do barramento e monovia

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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7.4.1  Travessa de Sustentação  Soldável– –

7.4  Travessa de Sustentação–

7.4.2  Travessa de Sustentação  Fixação por Parafusos– –
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7.4.3  Travessa de Sustentação  Fixação por Garras– –
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A suspensão deslizante é utilizada para fixar os módulos na travessa de sustentação.   

Distância das suspensões deslizantes:
Devem ser alinhadas e colocadas com as seguintes distâncias nos módulos:
–  Início: primeira suspensão deslizante a 250mm da extremidade do módulo;   
–  Entre suspensões:
–  Tipo Standard Interno – Reta: 2000mm – Curva: 1200mm 
Colocada a cada 2000mm ao longo da extensão do barramento, observando que cada módulo leve no mínimo 2 suspensões.
–  Tipo Standard Externo EXT – Reta: 1333mm – Curva: 1000mm 
Colocada a cada 1333mm ao longo da extensão do barramento, observando que cada módulo leve no mínimo 3 suspensões.

As emendas são aplicadas para condutores com secções de 10, 15, 25, 35 e 50mm².
A emenda é composta de um componente montado interno ao condutor que é uma peça de perfil trapezoidal e outro 
componente externo ao condutor que é uma peça curvada, feito de forma a recobrir o condutor na parte posterior ao que 
ocorre o deslizamento de contato da escova.

Condutores de secção 10 e 15mm² 
A montagem dos condutores de secção 10 e 15mm² são feitas conectando 1 parafuso sextavado M4x8 no componente 
interno (peça trapezoidal) ao componente externo (peça curvada), fixando assim as duas partes do condutor a ser 
emendado. A operação é repetida em todos os condutores do barramento, de acordo com o seu número de pólos.

Condutores de secção 25, 35 e 50mm²
No caso dos condutores de secção 25, 35 e 50mm² a montagem é feita conectando 4 parafusos sextavados M4x8 no 
componente interno (peça trapezoidal) ao componente externo (peça curvada), fixando as duas partes do condutor a ser 
emendado.

A proteção da emenda é feita através das capas bipartidas que são encaixadas na junção dos módulos do barramento e 
fixadas por 3 pinos, encaixados manualmente, somente pressionando-os.
Para o modelo EXT as capas bipartidas são fixadas por 3 parafusos, arruelas e porcas M6.

Para troca do módulo, retira-se as capas bipartidas, o componente externo da emenda dos condutores e desloca-se o 
componente interno da emenda para um dos lados e retira-se o módulo. Após a desmontagem executam-se os 
procedimentos de montagem convencional.

Importante: o módulo padrão KSL70 é de 4000mm, sendo que o invólucro tem 3995mm e o condutor tem 4000mm, 
portanto, na montagem do sistema deve-se respeitar uma folga de 5mm entre invólucros para dilatação. Não cortar o 
condutor na montagem.

7.5  Suspensão Deslizante–

7.6  Emenda–

Interno

Externo
Interno

Azul

Argila

0,155

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

Aço Inox304

027.66.00004

027.66.00017

027.66.00021

027.66.00032
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A proteção da emenda é feita através das capas bipartidas que são encaixadas na junção dos módulos do barramento e 
fixadas por 3 parafusos, arruelas e porcas M6.

Importante: o módulo padrão KSL70 é de 4000mm, sendo que o invólucro tem 3995mm e o condutor tem 4000mm, portanto, 
na montagem do sistema deve-se respeitar uma folga de 5mm entre invólucros para dilatação. Não cortar o condutor na 
montagem.

7.6.2  Emenda EXT  Fixação da Proteção Com Parafusos– –

Código

Interno Azul

008.66.00215

008.66.00216

008.66.00217

008.66.00230

008.66.00231

008.66.00598

008.66.00418

008.66.00599

008.66.00600

008.66.00601

008.66.00602

008.66.00419

008.66.00671

008.66.00604

008.66.00241

008.66.00672

008.66.00673

008.66.00603

008.66.00674

008.66.00675

A proteção da emenda é feita através das capas bipartidas que são encaixadas na junção dos módulos do barramento e 
fixadas por 3 pinos, encaixados manualmente, somente pressionando-os.

Importante: o módulo padrão KSL70 é de 4000mm, sendo que o invólucro tem 3995mm e o condutor tem 4000mm, 
portanto, na montagem do sistema deve-se respeitar uma folga de 5mm entre invólucros para dilatação. Não cortar o 
condutor na montagem.

7.6.1  Emenda  Fixação da Proteção Com Pinos– –

0,247

0,272

0,297

0,322

0,347

0,277

0,317

0,357

0,397

0,437

0,298

0,341

0,384

0,427

0,470

0,302

0,347

0,392

0,437

0,482

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

1
Parafuso

4
Parafusos

10/15
mm²

25+15
mm²

35+25
mm²

50+25
mm²
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A emenda de encaixe é aplicada para condutores com secção de 10 e 15mm².
A emenda de encaixe do condutor é composta por uma única peça, que se encaixa na parte interna dos condutores dos 
módulos, a emenda desliza com leve pressão no condutor até os recortes de fixação que se encontram nas extremidades 
dos condutores onde as travas da emenda são fixadas, garantindo o alinhamento, a condução elétrica e estabilidade 
mecânica do conjunto. 

A proteção da emenda é feita através das capas bipartidas que são encaixadas na junção dos módulos do barramento e 
fixadas por 3 pinos, encaixados manualmente, somente pressionando-os.
Para o modelo EXT as capas bipartidas são fixadas por 3 parafusos, arruelas e porcas M6.

Para troca do módulo, retiram-se as capas bipartidas, deslocam-se as travas das emendas de encaixe dos condutores e 
retira-se o módulo.  Após a desmontagem executa-se os procedimentos de montagem convencional.

Importante:
– O módulo padrão KSL70 é de 4000mm, sendo que o invólucro tem 3995mm e o condutor tem 4000mm, portanto, na 

montagem do sistema deve-se respeitar uma folga de 5mm entre invólucros para dilatação. Não cortar o condutor na 
montagem. 

–  A emenda de encaixe do condutor tem uma folga de 2,00mm entre os condutores para a dilatação.

7.7  Emenda de Encaixe–

Código

Externo
Interno

Argila

008.66.00474

008.66.00477

008.66.00452

008.66.00451

008.66.00136

008.66.00482

008.66.00483

008.66.00454

008.66.00462

008.66.00465

008.66.00480

008.66.00484

008.66.00457

008.66.00464

008.66.00447

008.66.00676

008.66.00677

008.66.00678

008.66.00679

008.66.00680

0,247

0,272

0,297

0,322

0,347

0,277

0,317

0,357

0,397

0,437

0,298

0,341

0,384

0,427

0,470

0,302

0,347

0,392

0,437

0,482

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

1
Parafuso

4
Parafusos

10/15
mm²

25+15
mm²

35+25
mm²

50+25
mm²

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

Aplicação
Ambiente

Cor Secção Pólos Peso (Kg) Código

10/15

mm²

Azul

Argila
Externo

Interno

Interno

0,196

0,199

0,202

0,205

0,208

0,216

0,219

0,222

0,225

0,228

008.66.00441

008.66.00443

008.66.00445

008.66.00450

008.66.00053

008.66.00442

008.66.00444

008.66.00446

008.66.00458

008.66.00285
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Utilizada para secções de condutores de 10, 15 e 25mm², montada no módulo em uma das extremidades do sistema.

Com capacidade de 60A, é composta pelos bornes de ligação, tampa de proteção e o prensa cabo.
O borne de ligação com 2 furos é localizado na parte externa do condutor e outra peça emenda interna com 2 roscas localizada 
na parte interna do condutor que serão fixadas no condutor por 2 parafusos e arruelas M4. Na extremidade do borne 
encontram-se 1 parafuso, arruelas e porca rosca M para conexão do terminal do cabo de alimentação.
Atentar para a correta conexão do borne de ligação, seguir a identificação dos pólos conforme padrão montado. 

A proteção dos bornes é feita através da tampa, após conexão dos cabos encaixar a tampa na extremidade do módulo, furar a 
tampa e o módulo e fixar o pino plástico e apertar o prensa cabo.

7.9  Alimentação Lateral Até 7 pólos  Até 60A  100%ED– – –

Aplicado no módulo para fixar o sistema de barramento contra deslizamento, mantendo a posição de instalação.
Deve ser aplicado em todas as instalações de circuito aberto, no ponto de fixação ele faz a vez da suspensão deslizante.
Deve ser usado nas seguintes situações:
–  No centro do trecho, independente do comprimento do mesmo;
–  Entre as juntas de dilatação e em cada uma das extremidades. 

Importante: uma curva no sistema é considerada como grampo fixador.

7.8  Grampo Fixador–

0,531

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Inox 316

008.66.00077

008.66.00297

008.66.00501

Código

Externo
Interno

Argila

008.66.00278

008.66.00279

008.66.00280

008.66.00281

008.66.00282

008.66.00229

008.66.00425

008.66.00041

008.66.00188

008.66.00410

008.66.00522

008.66.00139

008.66.00518

008.66.00240

008.66.00286

008.66.00448

008.66.00605

008.66.00459

008.66.00460

008.66.00461

0,352

0,394

0,441

0,483

0,530

0,409

0,456

0,503

0,555

0,602

0,352

0,394

0,441

0,483

0,530

0,409

0,456

0,503

0,555

0,602

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

10/15
mm²

25+15
mm²

10/15
mm²

25+15+10
mm²

Parafusos de Conexão

L1, L2, L3 N
Controle 

1 e 2
Peso (Kg)

M6

M6

M6

M6

M6

M8

M8

M8

M8

M8

M6

M6

M6

M6

M6

M8

M8

M8

M8

M8

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

–
–

–

–
–

–

–
–

–

–
–

–

M6

M6

M8

M8

M6

M6

M8

M8

PG 29

PG 29

PG 29

PG 29

AzulInterno

–
–
–

M8

M8

M6
M6

–
–
–

–
–
–

–
–
–

M6

M6

M6

M6

Prensa
Cabo

10/15+10
mm²

25+15+10
mm²

25+15
mm²

10/15+10
mm²
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3P
4P
5P
6P
7P
3P
4P
5P
6P
7P
3P
4P
5P
6P
7P
3P
4P
5P
6P
7P
3P
4P
5P
6P
7P
3P
4P
5P
6P
7P
3P
4P
5P
6P
7P
3P
4P
5P
6P
7P

Aplicação
Ambiente

Cor Secção Pólos

10/15
mm²

Externo

Interno

Interno

7.10 – Alimentação Central Até 7 pólos – Até 200A – 100% ED  

Utilizada para secções de condutores de 10, 15, 25, 35 e 50mm².
Fornecida montada em qualquer ponto do módulo e pode ser aplicada em qualquer ponto do sistema, como padrão de 
fábrica é montado no centro do módulo.

Com capacidade de 200A, é composta pelos bornes de ligação, caixa de proteção e o prensa cabo.
O borne de ligação com 3 furos é localizado na parte externa do condutor e outra peça emenda interna com 3 roscas 
localizada na parte interna do condutor que serão fixadas no condutor por 3 parafusos e arruelas M4. Na extremidade do 
borne encontram-se 1 parafuso, arruelas e porcas rosca M para conexão do terminal do cabo de alimentação.

A proteção dos bornes é feita através da caixa de proteção bipartida que são encaixadas no módulo do barramento e fixadas 
por 5 parafusos, arruelas e porcas M5.
Nas laterais da caixa de proteção encontram-se as tampas fixadas por 4 parafusos que dão acesso ao bornes de ligação.

– Montagem no Módulo

25+15
mm²

35+25
mm²

50+25
mm²

Azul

Argila

Parafusos de Conexão

L1, L2, L3

M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8

M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8

M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

N Controle 
1 e 2

Prensa
Cabo Peso (Kg) Código

0,864
0,922
0,980
1,077
1,135
0,930
1,002
1,075
1,147
1,219
1,147
1,280
1,413
1,546
1,679
1,153
1,288
1,423
1,558
1,693
0,864
0,922
0,980
1,077
1,135
0,930
1,002
1,075
1,147
1,219
1,147
1,280
1,413
1,546
1,679
1,153
1,288
1,423
1,558
1,693

PG 29

PG 36

PG 36

PG 36

PG 29

PG 36

PG 36

PG 36

008.66.00244
008.66.00245
008.66.00246
008.66.00263
008.66.00264
008.66.00057
008.66.00421
008.66.00061
008.66.00062
008.66.00068
008.66.00681
008.66.00422
008.66.00069
008.66.00072
008.66.00717
008.66.00682
008.66.00683
008.66.00684
008.66.00685
008.66.00686
008.66.00058
008.66.00481
008.66.00133
008.66.00687
008.66.00688
008.66.00689
008.66.00504
008.66.00690
008.66.00691
008.66.00692
008.66.00693
008.66.00505
008.66.00694
008.66.00695
008.66.00696
008.66.00697
008.66.00698
008.66.00699
008.66.00700
008.66.00701

10/15+10
mm²

25+15+10
mm²

35+25+10
mm²

50+25+10
mm²

10/15
mm²

25+15
mm²

35+25
mm²

50+25
mm²

10/15+10
mm²

25+15+10
mm²

35+25+10
mm²

50+25+10
mm²

M6

–
–

–
–

M6–
–

M6M6
–
–

–
–

M8
–

M8 M6
M6
–

–
–

M10

–
–
–

– M6
M6M10

–
–

–
–

M10 –
– M6

M6M10
–
–

–
–

M6 –
– M6

M6M6
–
–

–
–

M8 –
– M6

M6M8
–
–

–
–

M10 –
– M6

M6M10
–
–

–
–

M10 –
– M6

M6M10



Utilizada para dilatação dos condutores do barramento para compensar variações no comprimento nominal dos condutores 
devido a influência térmica do meio ambiente, ou seja, as temperaturas máximas e mínimas que é submentido um 
barramento em suas condições de trabalho.
Utilizada em trechos retos, não utilizar em curvas.

Fornecida montada em um módulo do barramento e aplicada em qualquer ponto do sistema.
Na montagem do sistema é necessário, em função da temperatura ambiente ajustar a abertura da dilatação.

Junta de dilatação para 3 e 4 pólos

7.11  Junta de Dilatação dos Condutores–

Junta de dilatação para 5 pólos

Código Código

008.66.00073
008.66.00540
008.66.00420
008.66.00423
008.66.00541

008.66.00081
008.66.00542
008.66.00642
008.66.00643
008.66.00644

Externo
Interno

3 4

10 mm²
15 mm²

25+15 mm²
35+25 mm²
50+25 mm²

10 mm²
15 mm²

25+15 mm²
35+25 mm²
50+25 mm²

1,354
1,354
1,362
1,390
1,390

1,519
1,519
1,531
1,571
1,571

Código

008.66.00568
008.66.00191
008.66.00572
008.66.00575
008.66.00578

Externo
Interno

5

10 mm²
15 mm²

25+15 mm²
35+25 mm²
50+25 mm²

1,778
1,778
1,794
1,846
1,846B
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Código

008.66.00569
008.66.00570
008.66.00573
008.66.00576
008.66.00579

Externo
Interno

6

10 mm²

15+10 mm²

25+15+10 mm²

35+25+10 mm²

50+25+10 mm²

2,708
2,708
2,728
2,792
2,792

Código

008.66.00179
008.66.00571
008.66.00574
008.66.00577
008.66.00718

Externo
Interno

7

10 mm²
15+10 mm²

25+15+10 mm²
35+25+10 mm²
50+25+10 mm²

2,967
2,967
2,991
3,067
3,067

Junta de dilatação para 6 pólos

Junta de dilatação para 7 pólos
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7.12 – Junta de Dilatação do Invólucro 

Utilizada para dilatação do invólucro do barramento para compensar variações no comprimento nominal do invólucro devido a 
influência térmica do meio ambiente, ou seja, as temperaturas máximas e mínimas que é submetido um barramento em suas 
condições de trabalho.
Utilizada em trechos retos, não utilizar em curvas.

Fornecida montada em um módulo do barramento e aplicada em qualquer ponto do sistema.
Na montagem do sistema é necessário, em função da temperatura ambiente ajustar a abertura da dilatação.

Necessário a utilização de dois carros coletores.

Importante: A junta de dilatação do invólucro secciona os condutores, com isso verificar os trechos do sistema onde estão 
utilizadas as juntas de dilatação do invólucro com os pontos de alimentação, se necessário colocar alimentação nos trechos.

5,092
5,145
5,004
5,046
5,092
5,145
5,004
5,046
5,088
5,142
5,016
5,060
5,202
5,098
4,976
5,022
5,586
5,175
5,022
5,070

Externo
Interno

Código

Material Fixação

Aço Carbono Aço Inox 304

Invólucro

15+10
mm²

25+15+10
mm²

35+25+10
mm²

50+25+10
mm²

5P

7P

5P

7P

5P

7P

5P

7P

5P

7P

3 - 4P
5P

3 - 4 - 6P
5 - 7P
3 - 4P

5P
3 - 4 - 6P

5 - 7P
3 - 4P

5P
3 - 4 - 6P

5 - 7P
3 - 4P

5P
3 - 4 - 6P

5 - 7P
3 - 4P

5P
3 - 4 - 6P

5 - 7P

Te
m

p
e
ra

tu
ra

 A
m

b
ie

n
te

 º
C

Exemplo: 
Temperatura Ambiente: 18ºC
Temperatura Mínima/Máxima: -20ºC / +75ºC
Dimensão da Dilatação: L=122mm

Diagrama de Dilatação

+60

+50

+40

+30

+20

+10

0

-10

-20

-30

+70

+80

+90

+100

Dimensão L em mm

25 50 75 100 125 150 175 200

200
L

0

008.66.00083
008.66.00580
008.66.00581
008.66.00582
008.66.00489
008.66.00583
008.66.00584
008.66.00585
008.66.00493
008.66.00586
008.66.00587
008.66.00588
008.66.00496
008.66.00589
008.66.00590
008.66.00591
008.66.00494
008.66.00592
008.66.00593
008.66.00594

008.66.00256
008.66.00719
008.66.00720
008.66.00721
008.66.00722
008.66.00723
008.66.00724
008.66.00725
008.66.00726
008.66.00727
008.66.00728
008.66.00729
008.66.00730
008.66.00731
008.66.00732
008.66.00733
008.66.00734
008.66.00735
008.66.00736
008.66.00737
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Utilizado para entrada e saída do carro coletor em casos de desvios ou na entrada e saída de trechos não eletrificados e 
quando o trecho fica interrompido.

Recomendado a distância de 5mm de folga entre funis, esse conjunto precisa ser montado bem alinhado e seguro através 
de um grampo fixador para evitar movimentos.
Caso tenhamos uma distância maior é recomendado o uso de um arrastador a mola.

Em sistemas com desvios, nos casos com ângulo, os recortes nos funis deverão ser feitos de acordo com os graus 
necessários para melhor passagem dos carros, respeitando a distância entre os funis.

Necessário a utilização de dois carros coletores.  

7.13  Funil  Desvios / Entrada e Saída– –

10 a 50
mm²

008.66.00204

008.66.00198

008.66.00344

008.66.00645

Aplicação
Ambiente

Secção Módulo Peso (Kg) Código

Externo
Interno

5P

7P

5P

7P

0,406

Interno

Cor

Azul

Argila

Exemplos de Desvios

Desvio Giratório

Desvio Paralelo



7.14 – Seccionador Elétrico

Utilizado para interrupção de energia entre os módulos, quando existe necessidade que o trecho seja desenergizado. 
Montado na emenda de um módulo do barramento e aplicada em qualquer ponto do sistema.

Os seccionadores elétricos são aplicados para condutores com secções de 10, 15, 25, 35 e 50mm². 
O seccionador elétrico é composto de um componente montado interno ao condutor que é uma peça isolante de perfil 
trapezoidal nas extremidades e dois componentes externos ao condutor que é uma peça curvada, feito de forma a recobrir o 
condutor na parte posterior ao que ocorre o deslizamento de contato da escova.

A montagem dos seccionadores elétricos nos condutores, são feitas conectando 4 parafusos sextavados M4x8 no 
componente interno (peça isolante trapezoidal) ao componente externo (peças curvadas), fixando assim as duas partes do 
condutor a ser seccionado. A operação é repetida em todos os condutores do barramento, de acordo com o seu número de 
pólos.

Importante: Atentar para o pólo terra PE, não consideramos seccionamento, sendo utilizado uma peça de emenda normal. 

A proteção do seccionador elétrico é feita através das capas bipartidas que são encaixadas na junção dos módulos do 
barramento e fixadas por 3 pinos, encaixados manualmente, somente pressionando-os.
Para o modelo EXT as capas bipartidas são fixadas por 3 parafusos, arruelas e porcas M6.

Importante: O seccionador elétrico secciona os condutores, com isso verificar os trechos do sistema onde estão utilizadas os 
seccionadores elétricos com os pontos de alimentação, se necessário colocar alimentação nos trechos.

Importante: O módulo padrão KSL70 é de 4000mm, sendo que o invólucro tem 3995mm e o condutor tem 4000mm, portanto, 
na montagem do sistema deve-se respeitar uma folga de 5mm entre invólucros.
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Aplicação
Ambiente

Secção Pólos Peso (Kg) CódigoCor

Interno Azul

10
mm²

15
mm²

25+15
mm²

35+25
mm²

50+25
mm²

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

0,255

0,281

0,307

0,333

0,359

0,255

0,281

0,307

0,333

0,359

0,259

0,287

0,315

0,343

0,371

0,274

0,302

0,330

0,358

0,386

0,276

0,305

0,334

0,363

0,392

008.66.00311

008.66.00312

008.66.00313

008.66.00314

008.66.00310

008.66.00315

008.66.00316

008.66.00317

008.66.00318

008.66.00319

008.66.00320

008.66.00321

008.66.00322

008.66.00323

008.66.00324

008.66.00325

008.66.00326

008.66.00327

008.66.00328

008.66.00329

008.66.00330

008.66.00331

008.66.00332

008.66.00333

008.66.00349

Aplicação
Ambiente

Secção Pólos Peso (Kg) CódigoCor

Externo
Interno

Argila

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

3P

4P

5P

6P

7P

0,296

0,322

0,348

0,374

0,400

0,296

0,322

0,348

0,374

0,400

0,300

0,328

0,356

0,384

0,412

0,312

0,340

0,368

0,396

0,424

0,314

0,343

0,372

0,401

0,430

008.66.00463

008.66.00466

008.66.00467

008.66.00468

008.66.00469

008.66.00470

008.66.00471

008.66.00473

008.66.00475

008.66.00476

008.66.00614

008.66.00615

008.66.00616

008.66.00617

008.66.00618

008.66.00619

008.66.00620

008.66.00621

008.66.00622

008.66.00623

008.66.00624

008.66.00625

008.66.00626

008.66.00627

008.66.00628

15+10
mm²

25+15+10
mm²

35+25+10
mm²

50+25+10
mm²

10
mm²

15
mm²

25+15
mm²

35+25
mm²

50+25
mm²

15+10
mm²

25+15+10
mm²

35+25+10
mm²

50+25+10
mm²
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7.15 – Seccionador Elétrico Com Alimentação

Utilizado para interrupção de energia entre os módulos, quando existe necessidade que o trecho seja desenergizado. 
Esse modelo de seccionador é fornecido com bornes de ligação, sendo possível fazer a alimentação dos trechos do sistema.
Montado em um módulo do barramento e aplicada em qualquer ponto do sistema.

Os seccionadores elétricos com alimentação são aplicados para condutores com secções de 10, 15, 25, 35 e 50mm². 
O seccionador elétrico é composto de um componente montado interno ao condutor que é uma peça isolante de perfil 
trapezoidal nas extremidades e dois componentes externos ao condutor que são peças curvadas, feito de forma a recobrir o 
condutor na parte posterior ao que ocorre o deslizamento de contato da escova. 

A montagem dos seccionadores elétricos nos condutores, são feitas conectando 4 parafusos sextavados M4x8 no 
componente interno (peça isolante trapezoidal) ao componente externo (peças curvadas), fixando assim as duas partes do 
condutor a ser seccionado. A operação é repetida em todos os condutores do barramento, de acordo com o seu número de 
pólos.
O borne de ligação com 2 furos é localizado na parte externa do condutor e outra peça interna com 2 roscas é localizado na 
parte interna do condutor as quais serão fixadas ao condutor por 2 parafusos e arruelas M4. Na extremidade do borne 
encontram-se 1 parafuso, arruelas e porcas rosca M para conexão do terminal do cabo de alimentação.

Importante: Atentar para o pólo terra PE, não consideramos seccionamento, sendo utilizado uma peça de emenda normal. 

A proteção do seccionador elétrico é feita através das capas bipartidas que são encaixadas na junção dos módulos do 
barramento e fixadas por 3 parafusos, arruelas e porcas M6.

Externo
Interno

Argila
Azul

35+25

50+25

15

10

M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

M10

M10

M10

M10

Código

2x
PG 29

2x
PG 29

2x
PG 36

2x
PG 36

4x
PG 36

15+10
mm²

25+15+10
mm²

35+25+10
mm²

50+25+10
mm²

008.66.00384

008.66.00385

008.66.00386

008.66.00387

008.66.00388

008.66.00390

008.66.00391

008.66.00392

008.66.00393

008.66.00394

008.66.00383

008.66.00395

008.66.00509

008.66.00396

008.66.00398

008.66.00399

008.66.00495

008.66.00400

008.66.00401

008.66.00403

008.66.00405

008.66.00426

008.66.00407

008.66.00408

008.66.00341

1,917

1,998

2,079

2,234

2,315

1,917

1,998

2,079

2,234

2,315

2,047

2,154

2,261

2,446

2,553

2,223

2,412

2,601

2,868

3,057

2,397

2,593

2,789

3,063

3,259

21

L2

L1 L3
N



B
ar

ra
m

en
to

 K
S

L7
0

B
ar

ra
m

en
to

 K
S

L7
0

B
ar

ra
m

en
to

 K
S

L7
0

COMPONENTES

26

7.17 – Janela de Extração Para Curvas

Em sistemas de circuito fechado, usa-se o recurso da janela de extração do barramento para proceder a colocação e retirada 
dos carros coletores, também tornando fácil o acesso para a retirada do carro coletor para manutenção.
Montada em um módulo de barramento curvo e aplicada em qualquer ponto do sistema.

008.66.00351

008.66.00347

008.66.00352

008.66.00653

Aplicação
Ambiente

Material
Fixação

Peso (Kg) Código

Externo
Interno

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

Aço Inox 304

0,667

Interno

Cor

Azul

Argila

008.66.00095

008.66.00342

008.66.00507

008.66.00343

Aplicação
Ambiente

Material
Fixação

Peso (Kg) Código

Externo
Interno

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

Aço Inox 304

2,632

Interno

Cor

Azul

Argila

7.18 – Junção do Módulo KSL70 Até 7 Pólos  Com o Módulo KSL75 Até 7 Pólos

Desenvolvida para junção do barramento KSL70, invólucro de , com o barramento KSL75, invólucro de .
Utilizada para montagens especiais, onde há necessidade da aplicação do KSL75 devido a ambientes com temperaturas 
elevadas (máximo 120°C) em combinação com ambientes com temperaturas menores (máxima 65°C), onde pode ser 
aplicado o KSL70.

Esta combinação pode ser fornecida até 7 pólos com diversas secções e em sua forma construtiva não ocorre o 
seccionamento de energia

– Código: conforme n° de pólos e secções, sob consulta.

polímero alumínio

7.16 – Janela de Extração Para Retas

Em sistemas de maior extensão, usa-se o recurso da janela de extração do barramento para proceder a colocação e retirada 
dos carros coletores, também tornando fácil o acesso para a retirada do carro coletor para manutenção.
Montada em um módulo de barramento e aplicada em qualquer ponto do sistema.

Utilizada em trechos retos, não utilizar em curvas.
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7.19 – Carro Coletor 25A  Até 5 Pólos

O sistema de barramento elétrico blindado KSL70 tem sua aplicação característica como sistema de eletrificação de 
equipamentos que por meio do carro coletor fornece energia para as máquinas, equipamentos, ferramentas ou dispositivos 
que necessitem de energização elétrica em movimento.

Fornece energia para as máquinas, equipamentos, ferramentas ou dispositivos através da transferência de energia dos 
condutores energizados do módulo, que é coletada pelas escovas deslizantes de metal grafite do carro coletor.

A conexão do carro coletor com o equipamento que será eletrificado chama-se arrastador, na montagem do conjunto do 
carro coletor é necessário prestar atenção no alinhamento do arrastador em relação ao módulo do barramento, que devem 
estar com ângulo de 90º entre si.

Nos sistemas de barramento onde é constituído circuito aberto, os carros coletores são colocados e retirados pelas 
extremidades do sistema dos módulos do barramento, retirando-se as tampas finais. Em sistemas de circuito fechado, 
utiliza-se o recurso da janela de extração localizada em um dos módulos do barramento para proceder à colocação e 
retirada dos carros coletores.

7.20 – Carro Coletor Duplo 50A  Até 5 Pólos

Fornece energia para as máquinas, equipamentos, ferramentas ou dispositivos através da transferência de energia dos 
condutores energizados do módulo,  que é coletada pelas escovas deslizantes de metal grafite do carro coletor.
Fornecido montado com os carros coletores, caixa de ligação e arrastador.

Aplicação
Ambiente

Material
Fixação

Peso (Kg) CódigoCorNº Pólos

3

4

5

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Azul

Argila

Azul

Argila

Azul

Argila

Aço Inox 304

0,492

0,507

0,522

007.66.00064

007.66.00255

007.66.00001

007.66.00116

007.66.00002

007.66.00519
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7.21 – Carro Coletor 40A  Até 5 Pólos

Fornece energia para as máquinas, equipamentos, ferramentas ou dispositivos através da transferência de energia dos 
condutores energizados do módulo,  que é coletada pelas escovas deslizantes de metal grafite do carro coletor.

4

Aço Carbono
Inox 304

3

4

5

0,727

0,746

0,765

Aço Inox 304
3

4

5

3,414

3,464

3,514

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

7.22 – Carro Coletor Duplo 80A  Até 5 Pólos

Fornece energia para as máquinas, equipamentos, ferramentas ou dispositivos através da transferência de energia dos 
condutores energizados do módulo,  que é coletada pelas escovas deslizantes de metal grafite do carro coletor.
Fornecido montado com os carros coletores, caixa de ligação e arrastador.

–
– Cabo de Ligação:  3 e 4 Pólos: 2 cabos 4x4mm²

    5      Pólos: 2 cabos 5x4mm²
                              

 Capacidade Corrente Nominal: 80A
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7.23 – Carro Coletor Tripo 120A  Até 5 Pólos

Fornece energia para as máquinas, equipamentos, ferramentas ou dispositivos através da transferência de energia dos 
condutores energizados do módulo,  que é coletada pelas escovas deslizantes de metal grafite do carro coletor.
Fornecido montado com os carros coletores, caixa de ligação e arrastador.

–
– Cabo de Ligação:  3 e 4 Pólos: 3 cabos 4x4mm²
                                5      Pólos: 3 cabos 5x4mm²

 Capacidade Corrente Nominal: 120A

Aço Inox 304
3

4

5

3,904

3,977

4,040

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

Aço Inox 304

Aço Carbono

007.66.00256

007.66.00298

007.66.00260

007.66.00418

007.66.00338

007.66.00299

007.66.00248

007.66.00419

007.66.00239

007.66.00409

007.66.00261

007.66.00420
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7.24 – Carro Coletor 40A  Até 7 Pólos

Fornece energia para as máquinas, equipamentos, ferramentas ou dispositivos através da transferência de energia dos 
condutores energizados do módulo,  que é coletada pelas escovas deslizantes de metal grafite do carro coletor.

– Capacidade Corrente Nominal: 40A
– Cabo de Ligação:  3 e 4 Pólos: 1 cabo 4x4mm²
                                5      Pólos: 1 cabo 5x4mm²
                                6 e 7 Pólos: 1 cabo 7x4mm²
                                Comprimento 1m – comprimentos maiores, sob consulta.

Aplicação
Ambiente

Material
Fixação

Peso (Kg) CódigoCorNº Pólos

3

4

5

6

7

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Azul

Argila

Azul

Argila

Azul

Argila

Azul

Argila

Azul

Argila

Aço Inox 304

0,747

0,766

0,785

0,804

0,823

007.66.00254

007.66.00264

008.66.00532

008.66.00533

008.66.00534

008.66.00535

008.66.00299

008.66.00536

008.66.00300

007.66.00265

7.25 – Carro Coletor Duplo 80A  Até  7 Pólos

Fornece energia para as máquinas, equipamentos, ferramentas ou dispositivos através da transferência de energia dos 
condutores energizados do módulo,  que é coletada pelas escovas deslizantes de metal grafite do carro coletor.
Fornecido montado com os carros coletores, caixa de ligação e arrastador.

– Capacidade Corrente Nominal: 80A
– Cabo de Ligação:  3 e 4 Pólos: 2 cabo 4x4mm²
                                5      Pólos: 2 cabo 5x4mm²
                                6 e 7 Pólos: 2 cabo 7x4mm²
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7.26 – Carro Coletor Tripo 120A  Até 7 Pólos

Fornece energia para as máquinas, equipamentos, ferramentas ou dispositivos através da transferência de energia dos 
condutores energizados do módulo,  que é coletada pelas escovas deslizantes de metal grafite do carro coletor.
Fornecido montado com os carros coletores, caixa de ligação e arrastador.

–
– Cabo de Ligação:  3 e 4 Pólos: 3 cabos 4x4mm²
                                5      Pólos: 3 cabos 5x4mm²

    6 e 7 Pólos: 3 cabos 7x4mm²

 Capacidade Corrente Nominal: 120A

Aplicação
Ambiente

Material
Fixação

Peso (Kg) CódigoCorNº Pólos

3

4

5

6

7

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Azul

Argila

Azul

Argila

Azul

Argila

Azul

Argila

Azul

Argila

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

5,366

5,458

5,540

5,807

5,894

007.66.00274

007.66.00429

007.66.00282

007.66.00437

007.66.00275

007.66.00430

007.66.00283

007.66.00438

007.66.00276

007.66.00431

007.66.00284

007.66.00439

007.66.00277

007.66.00432

007.66.00285

007.66.00440

008.66.00278

007.66.00433

007.66.00289

007.66.00441

Aplicação
Ambiente

Material
Fixação

Peso (Kg) CódigoCorNº Pólos

3

4

5

6

7

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Azul

Argila

Azul

Argila

Azul

Argila

Azul

Argila

Azul

Argila

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

Aço Carbono

Aço nox 304

3,944

4,017

4,080

4,328

4,396

007.66.00257

007.66.00410

007.66.00266

007.66.00421

007.66.00350

007.66.00411

007.66.00267

007.66.00422

007.66.00351

007.66.00412

007.66.00268

007.66.00423

007.66.00308

007.66.00413

007.66.00269

007.66.00424

008.66.00213

007.66.00414

007.66.00270

007.66.00425
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7.29 – Arrastador Duplo

Aplicado para 2 carros coletores.
Montado nos carros coletores e fixado no equipamento a ser energizado.

7.28 – Arrastador Simples

Aplicado para 1 carro coletor.
Montado no carro coletor e fixado no equipamento a ser energizado.

A montagem do arrastador no carro coletor é feita através das argolas localizadas nas correntes de arraste.
A fixação do arrastador no equipamento a ser energizados é feito através da dobradiça localizada na parte oposta das argolas 
e correntes de arraste.
É necessário atentar no alinhamento do arrastador em relação ao módulo do barramento que deve ficar com um ângulo de 90º 
entre si, para que o carro coletor não sofra desalinhamento.
O cabo de ligação deve estar com uma folga para não forçar o carro coletor lateralmente.

7.27 – Arrastador Garfo

Aplicado para 1 carro coletor.
Montado no carro coletor e fixado no equipamento a ser energizado.

A montagem do arrastador no carro coletor é feita através das duas hastes com diâmetro de 8 que são acopladas nas duas 
furações de diâmetro de 10 do carro coletor.
A fixação do arrastador no equipamento a ser energizados é feito através da dobradiça localizada na parte oposta das hastes.
É necessário atentar no alinhamento do arrastador em relação ao módulo do barramento que deve ficar com um ângulo de 90º 
entre si, para que o carro coletor não sofra desalinhamento.
O cabo de ligação deve estar com uma folga para não forçar o carro coletor lateralmente.

Utilizado em trechos retos, não utilizar em curvas.

Aço Carbono

Aço Inox 304

Material
Fixação

Peso (Kg)

0,498

Código

007.44.00367
007.44.00368
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7.32 – Caixa de Ligação dos Carros Coletores

A caixa de ligação é montada com prensa cabos e conectores de ligação de acordo com a quantidade de carros coletores, 
número de pólos e corrente.

– Código: conforme nº pólos, sob consulta.

7.31 – Arrastador a Mola

Aplicado para 1 carro coletor.
Montado no carro coletor, utilizado para funil de entrada e saída.

7.30 – Arrastador Triplo

Aplicado para 3 carros coletores.
Montado nos carros coletores e fixado no equipamento a ser energizado.



7.33 – Vedação do Invólucro

A vedação do invólucro é indicada para ambientes que possam acumular resíduos no interior do módulo, ela age impedindo 
a entrada de partículas que acarretam mal funcionamento do sistema.

7.34 – Tampa Final

Para proteção das extremidades do módulo do barramento, quando montado em circuito aberto.
A tampa final assume a função de proteção mecânica e isolação elétrica das extremidades do módulo no sistema de 
barramento em circuito aberto
Por meio da sua retirada é possível fazer a colocação e retirada do carro coletor no interior do barramento, devendo ser 
recolocada após o processo.

A fixação é prática, encaixada no módulo do barramento sob pressão e fixada por um pino plástico.

Aplicação
Ambiente

Cor Peso (Kg) Código

Interno

Externo
Interno

Azul

Argila
0,222

008.66.00284

008.66.00427
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Equipamentos de transmissão de energia como barramento elétrico, podem causar sérios acidentes se operados 
inadequadamente ou por profissionais não qualificados;
O equipamento deverá ser instalado de acordo com as instruções contidas neste manual, alterações se necessárias, 
devem ser submetidas à aprovação por parte da Stemmann.

de segurança.

–

–

Equipamentos de transmissão de energia como o barramento elétrico, podem causar sérios acidentes se operados 
inadequadamente ou por profissionais não qualificados;
Montagem inadequada pode causar danos ao equipamento, a terceiros e até mesmo risco de acidentes pessoais;
As instalações em geral devem estar de acordo com as Normas de Segurança vigentes;
Antes da PARTIDA, todos os equipamentos de proteção e supervisão (mecânicos e elétricos) devem estar instalados e 
verificados se estão funcionando perfeitamente;
Materiais facilmente inflamáveis devem permanecer afastados do local;
O equipamento deverá ser instalado de acordo com as instruções contidas neste manual, alterações se necessárias, devem 
ser submetidas à aprovação por parte da Stemmann.

–

–
–
–

–
–



O desgaste deve ser periodicamente controlado, recomendamos inicialmente a cada 3 meses e posteriormente poderá ser 
aumentado este prazo em função dos critérios internos de manutenção e desgaste da escova.
Verificar o dimensional da escova e comparar com a medida recomendada na figura, se a medida estiver próxima proceder a 
troca da escova. Na substituição das escovas, observar para que seja garantido um perfeito contato com as pistas dos 
condutores para um trabalho uniforme do conjunto.

Deve permanecer limpa e livre de qualquer tipo de material ou objeto. Não deve ser mantido nenhum componente dentro da 
caixa sob riscos de provocar acidentes. Verificar a vedação da tampa da caixa.

Carro Coletor 25A                                                                       Carro Coletor 40A

Dimensional Dimensional Dimensional Dimensional
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SOBRESSALENTES
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Utilizada para carros coletores de 25A até 5 pólos.
Proceder à troca das escovas: Retirar o carro do módulo pelas extremidades através da tampa final ou pela janela de extração, 
retirar os pinos de fixação que travam as escovas, retirar as escovas e as molas e proceder com colocação das escovas novas.
No fornecimento das escovas novas, já estão inclusos os pinos de fixação e as molas no qual todas as peças deverão ser 
trocadas.
Obs.: Observar se as escovas não estão travadas no carro coletor após fixação.

Fase

Fase

Terra

Terra

.

11.1  Escovas de 25A  Carro Coletor 25A  Até 5 Pólos– – –

11.2  Escovas de 40A  Carro Coletor 40A  Até 7 Pólos– – –

Utilizada para carros coletores de 40A até 7 pólos.
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QUESTIONÁRIO
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CNPJ:

Destino: (   ) Consumo (   ) Industrialização(   ) Revenda

7    Velocidade __________ m/min.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

QUESTIONÁRIO PARA ORÇAMENTO DE BARRAMENTO

19 Travessa de Sustentação     (    ) Soldável

                                              (    ) Fixação por parafusos

                                              (    ) Fixação por garras       Viga:   Tipo: _______     Dimensões: _________________–

Altura de Montagem

6

Quantidade de consumidores das máquinas no sistema, informar potência / corrente:

8 Quantidade de máquinas de um sistema ________________

      01  _____kW   A   _____ _____CV

      02  _____kW   _____A   _____CV

   
   

co
ns

um
id

or
es

Máquina 01 

      03  _____kW   A   _____ _____CV

      04  _____kW   _____A   _____CV

      01  _____kW   A   ______ ____CV

      02  _____kW   _____A   _____CV

   
   

co
ns

um
id

or
es

Máquina 03 

      03  _____kW   A   _____ _____CV

      04  _____kW   _____A   _____CV

      01  _____kW   A   _____ _____CV

      02  _____kW   _____A   _____CV

   
   

co
ns

um
id

or
es

Máquina 02 

      03  _____kW   A   _____ _____CV

      04  _____kW   _____A   _____CV

Comprimento da travessa                                                                                                              ______________mm





Stemmann Nordeste Eng. e Consultoria Ltda.
Fone: (81) 3048-2183 - Fax: (81) 3048-2798

stemmann.ne@stemmann.com.br
Av. Visconde Suassuna, 923 - Sala 603 - Santo Amaro

Recife, PE - 50050-540 - Brasil

Stemmann Sul Eng. e Consultoria Ltda.
Fone/Fax: (47) 3424-1066

vendasul@stemmann.com.br
Rua Conselheiro Pedreira, 331 - Sala 1 - Pirabeiraba

Joinville, SC - 89239-200 - Brasil

Stemmann BH Eng. e Consultoria Ltda.
Fone/Fax: (31) 2511-6878

vendasmg@stemmann.com.br
Rua Ouro Preto, 877 - Santo Agostinho
Belo Horizonte, MG - 30170-040 - Brasil

Stemmann Indústria e Comércio Ltda.
Fone: (15) 3261-9190 - Fax: (15) 3261-9191

stemmann@stemmann.com.br
Rod. Marechal Rondon, km 133 - Tanque Seco

Porto Feliz, SP - 18540-000 - Brasil


